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P=0,10 kW

02.04.01  DN100

03.05.01 -04.

Aeriran peskolov in lovilec

maščob

VBB=1251m3

08.01

V=50m3

08.02.02

05.01.01

05.01.02

05.03.01

ANB=72m2

VNB=316m3

06.01.01

MEMBRANA

ZRAČNI KOMPRESOR

P=1,1 kW

10.02.02

MEŠALO

P=15 kW

P=15 kW

EM Q

09.02.01

21. Vhod na WWTP

14. Puhala  (1+1 kom)

13. Elektroagregat NEA

07. Merilno mesto Venturi Kafaghi

05. Naknadni usedalnik ANB=72m2,VNB=316m3

12. Skladišče /Delavnica

02. Postaja za sprejem gošč

03. Mehansko predčiščenje

01. Vhodno črpališče 25,5 (30) l/s

     Aeriran  Peskolov in lovilec maščob

04. Aeracijski bazen Reaktor VBB=1251m3

10. Tehnološka voda-vrtina

08. Zgoščevalec in zalogovnik blata 60 m3

09. Strojna dehidracija blata

11. Fizikalno kemični filter

16. Garderobe, Tuš, WC

17. Laboratorij

15. Komandni prostor SCADA/HMI

18. Hodnik

19. Vhod/Vetrolov

22. Iztok v Mezo

15.1 Elekroomare

06. RAS Črpalke recerkulacije/ WAS

02.01.01

   P=1,10 kW

01.03.04 DN200

P=1,35 kW

M

TEHNOLOŠKA SHEMA ČN ČRNA

LIST 7.6.1.
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