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Integriran Bypass

VODOVODNA VODA
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DN25

0,25 kW 0,18 kW

vodovodna voda

9.05.01

Q=200-1000 l/h

P=0,55 kW

09.02.01

P=0,55 kW

VODOVODNA

VODA

(ČRPALKA ZA

PRANJE)

V=4m3

9.13.01

9.09.01

P=2,1 kW

Mešalni element DN50

09.12.01

09.04.01

P=1,10 kW

M

M

VODOVODNA VODA

M

02

0
2
.
0
6
.
0
1
 
 
D

N
1
0
0

02.02.01

P=1,5 kW

02.03.01

P=2,50 kW

M

02.04.01.

P=0,10 kW

02.04.01  DN100

03.05.01 -04.

Aeriran peskolov in lovilec

maščob

VBB=1251m3

08.01.01

P=0.37kW+reduktor

08.04.01

05.01.01

P 0.37kW

05.02.01

05.03.01

ANB=72m2

VNB=316m3

07.01.01

VENTURI METER

ZRAČNI KOMPRESOR

P=1,1 kW

9.03.01

Mešalna naprava

P=18.5 kW

P=18.5 kW

EM Q DN50

09.01.01

21. Vhod na WWTP

14. Puhala  (1+1 kom)

13. Ogrevanje/Hlajenje -TC Toplotna črpalka

07. Merilno mesto Venturi Kafaghi

05. Naknadni usedalnik ANB=72m2,VNB=316m3

12. Skladišče /Delavnica

02. Postaja za sprejem gošč

03. Mehansko predčiščenje

01. Vhodno črpališče 25,5 (30) l/s

     Aeriran  Peskolov in lovilec maščob

04. Aeracijski bazen Reaktor VBB=1251m3

10. Tehnološka voda-vrtina opcija

08. Zgoščevalec in zalogovnik blata 60 m3

09. Strojna dehidracija blata

11. Fizikalno kemični filter

16. Garderobe, Tuš, WC

17. Laboratorij

15. Komandni prostor SCADA/HMI

18. Hodnik

19. Vhod/Vetrolov

22. Iztok v Mezo

15.1 Elekroomare

06. RAS Črpalke recerkulacije/ WAS

02.01.01

   P=1,10 kW

01.03.04 DN200/250

6  P=1,35 kW

M

TEHNOLOŠKA SHEMA ČN ČRNA

ELEKTROMAGNETNI VENTIL

DIFUZORJI FINIH MEHURČKOV

MEMBRANSKI PNEVMATSKI VENTIL

DIFUZORJI SREDNJIH MEHURČKOV

MEŠALO

KROGELJNI VENTIL

VARNOSTNI VENTIL (NEPOVRATNI VENTIL)

DUŠILKA

NEPOVRATNI KROGELJNI VENTIL

ZAPORNI VENTIL

ELEKTROMOTOR

KOMPRESOR

ČRPALKA

PUHALO

SEZNAM OPREME

LEGENDA OPREME - OPCIJA

V SHEMI SO HUBER SIMBOLI

Črna na Koroškem

Čistilna naprava Črna

PROJEKTIVA CONSULTINGPROJEKTIVA CONSULTING

Crna-15012.dwgIme File

Projekt Nr.

Ime File

ProjektantProjektant

DIN 18202

DIN 7168-m

DIN 34

DIN 18202

DIN 7168-m

DIN 34

Odg.vodja pro.

List Nr.List Nr.

MeriloMerilo

PZI-15012-7

N. AntončičN. Antončič

7.6.1

Občina Črna na Koroškem

2393 Črna

Investitor:

Center 101

Investitor:

AquaDataAquaData

Projektirano:Projektirano:

Ljubljana, Maj- 2018

N. Antončič

 G-1287

 G-1287

Tehnološki načrt

Tehnološka shema ČN Črna

PZI  PROJEKT

V DIFUZOR

D
N

8
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kompresor Q 17m3/h

transporter peska

zbiranje peska

posnemanje maščob

pumpa maščob/mix Q

5.8m3/h

Rotamat Ro2/780 /3mm

M

Supercharge reaktor

M

Q-PRESS

9.06.01

P=0,37kW

Črpalka za blato Seepex

0.5-4m3/h

Črpalka za koncentrat

Q=30l/h

EM Q DN25

09.07.01

DN25

VKLOP GRABELJ

STIKALO NIVOJA

VODOVODNA VODA

01.04.01

MDN max

MDN min

01.08.01

IMQC -Meritev pretoka

01.06.01 DN200

LS - STOP STIKALO

NIVOJA

LS - IN/OUT STIKALO

MDN max

MDN min

HS meritev nivoja

UZ meritev nivoja

MDN min

M

M

M

HS meritev nivoja

Meritev O2,Redox,T

04.09.01

MDN min

08.02.01

08.05.01

M

P=0.37kW krtača

Pogon mostu+reduktor

M

02.07.01

02.05.01

02.08.01

23. Elektroagregat NEA

IMQC-Meritev pretoka

06.03.01 DN200

IMQC-Meritev pretoka

06.04.01 DN80


